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1. Quick Manual

1.1 개요

Quick Tutorial은 처음 사용하는 사용자가 보다 쉽게 사용할 수 있도록 하기 위함입니다. 기본적인 사용
만을 다루기 때문에 내용이 부족할 수 있습니다. 좀 더 자세한 내용을 원하시면 DPRO3 User’s Manual
의 본문을 참고하시길 바랍니다. 

DPRO3는 초보자도 쉽게 다룰 수 있는 장비이지만 기능은 강력하게 제작되었습니다. 본 장비 하나로 
거의 모든 센서를 측정할 수 있으며, 다양한 통신방법으로 데이터를 획득할 수 있습니다. 또한 고용량의 
메모리를 탑재하여 장시간 데이터를 저장할 수 있습니다.

Windows 응용프로그램인 DPROWin-DAQ의 사용법은 별도의 매뉴얼을 참고하시길 바랍니다.

1.2 패널구성

http://www.das-co.com


DPRO3 Data Logger  User's Manual

경기도 화성시 비봉면 비봉로 128         http://www.das-co.com         전화 : 031-356-3541         팩스 : 031-356-3572

2

1.3 측정 코드 작성

1.3.1 Code Format

일반적인 측정 코드 형식이며, 코드의 형식은 센서별로 조금 다를 수 있습니다. 기본코드 작성법은 다
음절에 센서 연결방법을 참고하세요.

1) 로거 채널 측정

                                           

입력자리 의미내용

R 로거측정

로거 ID 로거의 ID번호

CH No 센서가 연결된 로거 번호

번호 10 진수
 

예)

Code 설    명
#R001 ID  0번 로거의 CH01를 의미

#R011 ID  0번 로거의 CH10를 의미

#R157 ID 15번 로거의 CH07를 의미

※ 10번 채널 측정할 경우 로거 ID = 로거ID+1, 채널번호는 “0”

2) Mux 채널 측정

입력자리 의미내용

S Mux측정

로거 ID Mux가 연결된 로거의 ID번호

Mux ID Mux ID번호

CH No 센서가 연결된 Mux CH 번호

번호 16 진수
 

예)

Code 설    명
#S011 ID  0번 로거에 연결된 ID 01번 Mux의 CH01를 의미

#SFFA ID 15번 로거에 연결된 ID 15번 Mux의 CH10를 의미               
※ 로거와 Mux는 0~F(15를 의미)까지 ID를 부여할 수 있고, 채널번호 또한 10번 채널을 16진수 
  A로 표기할 수 있음

http://www.das-co.com
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1.3.2 Default/Multi(*,+,-)

채널 의미내용
Default Mode ‘D’를 입력

Multi Mode ’*’, ’+’ 또는 ‘-’를 입력

1) Default Mode

 

좌측 그림처럼 CH10을 모두 사용하는 경우 Default Mode입니다. 예를 들면, 

Thermister 3K의  경우 ‘*’ 단자와 ‘R’ 단자만 사용하지만, CH10을 모두 차지함으

로 Default Mode로 사용해야 합니다. 

전원을 필요로 하는 센서는 ‘*’와 ‘R’단자에서 센서 구동 전압이 출력되어 센서

에 별도로 전원을 인가할 필요가 없습니다.

- Default Mode만 사용하는 센서 : Diff mV, Full birdge, Thermister, RTD, 저항

2) Multi Mode

예를 들어 CH10에는 4개의 단자가 존재하는데, ‘*’, ‘+’, ‘-’, ‘R’입니다. 이 4개의 

단자 중 ‘R’단자를 Com으로 공통으로 사용하고, 나머지 단자에 각각 센서를 연결

하여 측정 할 수 있습니다.  

이때 센서는 Default Mode만 사용하는 센서는 사용할 수 없습니다. 또한 센서 

구동 전압이 나오지 않으므로 별도의 전원을 센서에 공급해 주어야 합니다.

- Multi Mode가능 센서 : Single Ended mV, 4~20mA, VW

 

1.3.3 Signal Type

- 입력 신호 타입을 나타내는데 센서 타입과 같은 의미

1) 신호타입

1) MV : Differential mV 타입 센서, ‘*’와’R’단자에서 DPRO3 공급전압이 출력

2) MA : 4-20mA 타입 센서, Default Mode일 경우 ‘*’와’R’단자에서 DPRO3 공급전압이 출력

3) 5V : Single Ended mV(0~ 5V) 타입 센서, ‘*’와’R’단자에서  5V 출력

4) HV : Single Ended mV(0~10V) 타입 센서, ‘*’와’R’단자에서 DPRO3 공급전압이 출력

5) ST : Full Bridge 타입 센서, ‘*’와’R’단자에서 5V가 출력

6) SU : Full Bridge 타입 센서, ‘*’와’R’단자에서 2V가 출력

7) VW : VW 타입 센서, Default Mode일 때, 센서 내장온도(Thermister 3k)와 같이 측정

8) TH : Thermister 3K 센서

9) RX : 저항 측정

10) RT : RTD(PT-100) 센서

11) IT : 로거 내부 온도 측정

12) IV 로거 공급 전압 측정
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1.3.4 Measure Time 

- 해당 채널을 측정하는 시간을 의미

단위는 초이며, 해당 채널을 측정하기 위해 필요한 시간을 설정합니다. 만약 ‘3S’로 되어 있으면 해당 채널
을 측정 시작하여 3초 후 값을 기록합니다. 이는 센서 구동 전원을 인가한 후 안정되는 시간을 고려하여 
측정하는 방법이며, 권장 시간은 ‘2S’(2초) 이상입니다.
 예)

Code 설    명

#R001 D MV 0S; 대기시간 없이 바로 측정

#R001 D MV 2S; 전원 인가 후 2초간 대기한 후 측정

#R001 D MV 0R; 실시간으로 측정하여 데이터를 전송

#R001 D MV 2R; 측정값을 2초 간격으로 반복하여 전송

※ ‘S’ 대신 ‘R’를 입력하면 해당 채널을 연속하여 측정

1.3.5 Option

- 측정 데이터에 대한 옵션을 지정

Row Data에 대한 팩터나 보정 공식, Zero offset 등을 지정하는 곳입니다. 자세한 사항은 매뉴얼 본문을 
참고하세요.

1.4 측정 Program Code

측정 Program Code를 DPROWin-DAQ Program을 통하여 작성하고 DPRO3로 전송, 저장할 수 있습니
다. 코드는 DPROWin-DAQ에서 직접 타이핑하여 작성하거나, Wizard를 통해 작성 할 수 있습니다.

1.5 데이터저장

측정데이터는 내부 메모리에 저장됩니다. 내부에 저장된 데이터는 전체 데이터와 라스트 데이터로 저
장됩니다. 내부 메모리 용량을 1GB이상이지만 CDMA 등으로 다운로드 할 경우 다운로드 시간 매우 오
래 걸릴 수 있으므로 자주 다운로드하는 것이 좋습니다. 

1.6 ID설정

  

- ID는 점퍼스위치로 설정

- ID설정 방법은 아래와 같으며 바이너리코드와 같은 원리

ID NO (Decimal) Binary
0 00000
1 0001
2 0010
3 0011
: :

15 1111

http://www.das-co.com
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2. 제원 및 사양

2.1 외형

2.1.1 Data Logger

2.1.2 Mux

http://www.das-co.com
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2.2 Specification

2.2.1 신호 입력

2.2.2 측정 센서

1) Differential mV

Range Resolution

±2.5Vdc 80㎶

2) 4-20mA Current loop

Range Resolution

±25mA 2㎶

3) 0~5V

Range Resolution

0~5Vdc 80㎶

4) Vibrating Wire

Range Resolution

6000Hz 0.01%

- Frequency range : 450 to 6000 Hz

- Coil resistance : 50 to 200 W

- Stimulation method : single pulse pluck

5) Thermister 

- Types : YSI 400xx Series

- Resistance range : 3kΩ   

6) Full Bridge

Range Resolution

±2.0Vdc 1㎶   

  - 4 Wire

- Shunt value : 100W to a shared common

- Accuracy : 0.25 % at 25 °C

- Accuracy : 0.15 % at 25 °C

- Default Mode : 10 ch

- Multi Mode : 30 ch

- Excitation Voltage : 2Vdc or 5Vdc

http://www.das-co.com
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7) RTD

- Types : Pt, Ni, Cu

- Resistance range : 10Ω to 2Ωk

- Measurement accuracy : 4 wire: 0.15% of resistance

- value 3 wire : 0.25% of resistance value

8) Resistance

- Accuracy : 0.20 % at 25 °C 

2.2.3 센서 인가 전원(Excitation Power)

1) Sensor Excitation

- Per channel : DPRO3 공급전압 , 5V or 5.00V

- DC voltage : 5V at 100mA switched or DPRO3 공급전압

- Full Bridge : 5.00V or 2.00V

2.2.4 확장 전원(Extansion Power)

 - DPRO3 공급전압, 5V output 전원 단자와 2개의 GND 단자 구성

2.2.5 Sampling

- Maximum sample speed : 0.5Hz

- Effective resolution : 15bit

- Linearity : 0.01%

- Common mode rejection 25mV range : >  90dB

- Line (50/60Hz) series mode rejection : >  35dB

2.2.6 데이터 저장

- Types : SD-Card>1GB, FAT16/32

- Capacity : up to 31,700,000 data points (1GB)

- Data format : proprietary

- Format : ASCII floating point, fixed point or exponential formats

- Compatibility : spread sheets, word processors

- 데이터 저장 시 측정 가능한 채널 수 : 120 Channel

http://www.das-co.com
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2.2.7 Serial Interface(RS232)

- The DPRO is programmed and data extracted via the RS232 serial interface.     

- Speed : 9600 baud rate

- Handshake : NONE

- Isolation : 500V

2.2.8 Network Interface(RS485)

2.2.9 Reley Port

2.2.10 System

1) Real Time Clock

   For time stamping of data, scheduling and timers 

2) Power Supply

3) Power Supply

 
4) Internal Backup Battery

  For real time clock and internal data storage backup 

2.2.10 Physical and Environment

- Standard : RS485

- Protocal : proprietary with error correnction

- Speed : 9600 Baud

- Distance : 1000 meter maximum

- Normal resolution : 1 second 

- Accuracy : 1 second per hour (25°C )

- Voltage range : 9 to 18V dc

- In normal mode : 0.83W

- Typical power operation : 150mA

- Type : 3V Lithium (150mA)

- Construction : Steel 

- Physical dimensions : 212.6 x 85 x 61.5mm

- Weight : 760 g

- Environment Temperature : -40°C to 70 °C

- Humidity : 85%, non-condensing

- 2 Port : RL1-5V, RL2-12V
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3. 명령어(Command)
- DPRO3 명령어는 다음과 같이 분류

명령어 내    용
측정 로거 ID, 채널 정보, 측정 모드, 측정 타입, 측정 시간 간격, 옵션

로거 정보 데이터로거의 버전, 펌웨어 버전 등

시계 정보 시계 설정, 현재 로거 시각 읽기

AutoRun 자동 측정 명령어 목록 파일 Prog.TXT

내장메모리 제어 메모리 접속, 파일 읽기/쓰기/삭제, 포맷

RESET 로거 Reset

3.1 측정

센서측정을 위한 측정 명령어는 ‘#R’ 혹은 ‘#S’로 시작하는데 ‘#R’은 로거에 연결된 센서를 측정하고자 
할 경우이고, ‘#S’는 먹스에 연결된 센서를 측정할 때 사용된다.

3.1.1 Ch No.(채널번호)

1) 로거의 경우
Ch no.는 측정하고자 하는 채널의 번호를 의미하는데 처음 두 자리는 로거의 ID이고 끝의 한자리는 

채널 번호이다. 예를 들면 ID 01의 로거 5번 채널에 센서가 연결되어 있다면, #R015라고 입력하면 된다. 
만약 채널이 10번이라면, #R020으로 입력한다.

                                           

입력자리 의미내용

R 로거측정

로거 ID 로거의 ID번호

CH No 센서가 연결된 로거 번호

번호 10 진수
 

예)

Code 설    명
#R001 ID  0번 로거의 CH01를 의미

#R011 ID  0번 로거의 CH10를 의미

#R157 ID 15번 로거의 CH07를 의미

※ 10번 채널 측정할 경우 로거 ID = 로거ID+1, 채널번호는 “0”

2) Mux 경우

입력자리 의미내용

S Mux측정

로거 ID Mux가 연결된 로거의 ID번호

Mux ID Mux ID번호

CH No 센서가 연결된 Mux CH 번호

번호 16 진수
 

예)

Code 설    명
#S011 ID  0번 로거에 연결된 ID 01번 Mux의 CH01를 의미

#SFFA ID 15번 로거에 연결된 ID 15번 Mux의 CH10를 의미   
※ 로거와 Mux는 0~F(15를 의미)까지 ID를 부여할 수 있고, 채널번호 또한 10번 채널을 16진수 
  A로 표기할 수 있음
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3.1.2 Default/Multi(*, +, -)
채널 의미내용

Default Mode ‘D’를 입력

Multi Mode ’*’, ’+’ 또는 ‘-’를 입력

 예)

Code 설    명
#R001 D MV 3S; Default Mode

#R001 * MV 3S; Multi Mode 중 ‘*’ 단자사용(‘R’은 GND)

3.1.3 Signal Type
- 입력 신호 타입을 나타내는데 센서 타입과 같은 의미

1) MV :

. Differential mV 타입 센서
- D’ Mode만 있음
- ‘*’와’ DPRO3공급전압이 -'R'에 Signal Ground 연결
- ‘+’,’-’에 Signal 연결

2) MA :

. 4-20mA 타입 센서
- ‘D’    Mode 일 경우  : ‘*’에서 ’DPRO3 공급전압이 출력되고 ‘R’에서 신호를 읽음

- ‘*’,’+’,’-’ Mode 일 경우  :  ‘*’,’+’,’-’의 각 단자에 각각의 센서 +신호가 들어가고, ‘ ’에 Ground 를 연결

※ ‘R’단자에는 아무것도 연결하면 안 됨

3) 5V :
. Single Ended mV(0~ 5V) 타입 센서 

- ‘D’    Mode 일 경우  : ‘*’에서 5V가 출력, ‘+’와 ‘R’단자에 센서 + Signal, Signal Ground 연결

- ‘*’,’+’,’-’ Mode 일 경우  :  ‘*’,’+’,’-’의 각 단자에 각각의 센서 +신호가 들어가고, ‘R’ 에 Signal Ground 를 연결

4) HV :
. Single Ended mV(0~10V) 타입 센서

- ‘D’    Mode 일 경우  : ‘*’에서 ’DPRO3 공급전압이 출력, ‘+’와 ‘R’단자에 센서 + Signal, Signal Ground 연결

- ‘*’,’+’,’-’ Mode 일 경우  :  ‘*’,’+’,’-’의 각 단자에 각각의 센서 +신호가 들어가고, ‘R’ 에 Signal Ground연결

5) ST :

. Full Bridge타입 센서
- ‘D’ Mode만 있음
- ‘*에서 5V가 출력, 'R'에 Signal Ground연결
- ‘+’,’-’에 Signal 연결

6) SU :

. Full Bridge타입 센서
- ‘D’ Mode만 있음.
- ‘*’에서 2V가 출력, 'R'에 Signal Ground연결
- ‘+’,’-’에 Signal 연결

7) VW :
. VW 타입 센서

- ‘D’    Mode 일 경우  : ‘*’와’R’단자에 센서 내부 온도센서인 Thermistor 3K가 연결,  ’+’와’-’단자에 VW Signal를 연결 

- ‘*’,’+’,’-’ Mode 일 경우  :  ‘*’,’+’,’-’의 각 단자에 각각의 센서 +신호가 들어가고, ‘R’ 에 Ground 를 연결  

8) TH :

. Thermister 3K 센서
- ‘D’ Mode만 있음
- ‘*’와’R’단자에 센서 내부 온도센서인 Thermistor 3K가 연결 
- ’+’와’-’단자에 아무것도 연결하지 않음

9) RX :

. 저항 측정
- ‘D’ Mode만 있음
- ‘*’와 ‘+’에 저항 한쪽을 연결
- ‘-’와’R’ 에 나머지 한쪽을 연결

10) RT :
. RTD(PT-100) 센서

- ‘D’ Mode만 있음
- 9)항과 동일

11) IV : . 데이터 로거의 공급전압을 측정(측정채널“1”)

12) IT : . 데이터 로거의 내부온도를 측정(측정채널“1”)

※' '단자에 Sheild를 연결, 단 MA의 multi mode에서는 ' '에 Ground와 Sheild를 같이 연결
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3.1.4 Measure Time

DPRO3는 측정시 센서 인가전압 출력 후, Measure Time 만큼 대기 후 측정한다.  그 이유는 전압 인
가 후 센서가 안정된 후 측정하기 위함이다. 

단위는 Second이고. 최소 단위는 1초이다. 단, 측정 센서에 따라 1초로 설정하였다 하더라도 그 이상 
측정 시간이 소요되기도 한다. 또한 Measure Time을 0초로 하면 내부적 평균작업 없이 빠르게 출력한다.

Code 설    명

#⌷⌷⌷  ⌷  ⌷⌷  ⌷ S; 측정값 평균 값 1회 전송

#⌷⌷⌷  ⌷  ⌷⌷  ⌷ R; 측정값 Measure Time간격으로 반복 전송  

예)

Code 설    명

#R001 D MV 3S; 3초 후 측정값 1회 전송

#R001 D MV 3R;  3초 후 3초 간격으로 측정값 반복 전송

3.1.5 Option

Option은 센서의 Zero Offset, Scale Factor, 보정식, 게이지 펙터(Full Bridge 경우), 공급 전압
(FullBridge 경우), EL Beam 길이가 있다. 이 값은 선택사항으로 적용하지 않아도 된다.

종   류 표   기 의   미

Zero Offset        Z234  옵셋 값: 234

Scale Factor        S1.023                   펙터 값: 1.023

EL-Beam 길이      B1000 Beam 길이 1M 적용하여 길이로 출력

단위(mm)          M 단위를 mm로 표기

보정식 C0=0.000123 C1=0.123E-2  C2=0.213 …. C5=0.01  5차 보정식

Full Bridge      Z2.00 공급전압: 2.0V

게이지 펙터 S2.11 게이지 펙터 2.11

VW(Hz) Mode    A~E A ~E Type 적용

1) MV/MA/5V/HV 입력 시

   MV나 MA 등의 Signal 입력 시 적용 할 수 있는 Option은 두 가지 적용 방법이 있는데, 하나는 
Zero Offset, Scale Factor, EL-Beam 길이가 있고, 또 하나는 보정식 적용이 있다.

예1)

Code 설    명

#R001 D MV 3S Z13.4 S0.1 B1000;  

결과 값(Y) =  1000*tan{(측정값-13.4) * 0.1}, 이때 값은 mm단위이다.

세 항목 중 뒤 항목은 없어도 되지만 뒤 항목이 있을 경우 앞 항목은 반드시 적용해야 함,

S0.1항목까지 적용하면 단위는 Degree가 됨.

예2) 

Code 설    명
#R001 D MV 3S C0=1.2 C1=3.4E-1 

C2=1.3E-2 C3=4.2E-3 

C4=3.2E-4 C5=1.3E-5;  

이는 측정된 값(mV값으로 해야 함)이 X라고 하면, 

기록데이터(Y)=0.000013X^5+0.0003.2X^4+0.0042X^3+0.013X^2+0.34X+1.2

각 계수는 mV값으로 산출된 값을 적용해야 함.

※ 예1) 과 예2)는 섞어서 사용하지 못하며, 적용 항목은 순서가 바뀌면 안됨, code는 한줄로 입력해야 한다.

예2) 

Code 설    명
#R001 D MV 3S Z123 S0.013 M; 이와 같은 경우에는 Offset과 Scale이 적용되고, 단위를 mm로 표기한다.
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2) ST/SU 입력 시
   ST/SU Signal 입력 시 적용 할 수 있는 Option은 두개의 항목이 있다. 
   하나는 공급전압인 Z값, 또 하나는 게이지펙터 S값이다.
예1) 

Code 설    명

#R001 D SU 2S Z2.00 S2.11;

결과 값(Y) = 출력값*1000 / 2.0* 2.11 이 때 값은 uST단위임

이 항목은 적용 하고자 할 경우에는 두개 다 적용해야 하며, 

적용하지 않을 경우 둘 다 제거해야 함.

3) VW 입력 시
      VW값에 적용하는 옵션 값은 센서 형태별로 나눌 수 있는데 다음과 같다.

- A Mode: 450 ~ 6000HZ의 주파수 측정 , 단위는 Hz
예) #R001 D VW 2S; 또는 #R001 D VW 2S A;

- B Mode: 1200 ~ 3500HZ의 주파수 측정
 결과값(Y) = 측정값(Hz) * 측정값(Hz) *0.001 단위 : Digit

예) #R001 D VW 3S B;

- C Mode: 450 ~ 1000Hz의 주파수 측정, Strain 값으로 출력, 단위는 uST
 결과값(Y) =결과값(HZ) * 결과값(HZ) * 0.001 * 4.062)

예) #R001 D VW 3S C;

- D Mode: 450 ~ 1000Hz의 주파수 측정, Strain 값으로 출력, 단위는 uST
 결과값(Y) =결과값(HZ) * 결과값(HZ) * 0.001 * 3.304)

예) #R001 D VW 3S D;

- E Mode: 1000 ~ 3500Hz의 주파수 측정, Strain 값으로 출력, 단위는 uST
 결과값(Y) =결과값(HZ) * 결과값(HZ) * 0.001 * 0.39102)

예) #R001 D VW 3S E;

3.2.6 AutoRun
내장메모리에 내장된 프로그램을 통해 자동 측정이 가능하다. 측정 프로그램은 메모리 루트 폴더에 

위치하며, 파일명은 ‘PROG.TXT’로 저장되며, 첫줄은 측정하지 않는다. 그리고 반드시 아래와 같은 형식
으로 작성되어야 한다.

. PROG.TXT 내용

Code 설    명

;Project Name 프로젝트 이름을 기록

#R001 D MV 3s; 측정 명령어 기록

:

:

INT 30M; 측정 간격을 지정

END  측정 종료 선언

※ 명령어 끝에 위치한 ‘ ; ’은  주석을 의미, 따라서 위에 나온 글자는 무시함
  측정간격 'INT 30M'은 전원 인가 후부터 30분이 아니라 매 30분에 측정을 의미한다. 예를 들어 12:00, 12:30....

3.2 로거 정보
-로거 정보를 알기 위한 명령어로 펌웨어 버전, 로거 시간 등을 알 수 있다.

Code 설    명

#INFO00;  끝의 ‘00’은 로거 ID를 의미

* 리턴 값: SMART DATA LOGGER (Ver4.0)  ID:0 
Copyright 2004-2008 Digital Advanced Sensor co.,
Sirial number : D08A07S1201 Made in KOREA
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3.3 로거 시계 설정 / 현재 시계 읽어오기

3.3.1 로거 시계 설정

- 데이터 로거의 시계를 설정(분 단위까지 설정)

Code 설    명

#T00 W 08 08 26 15 07;   
2008년 8월 26일 오후 3시 7분으로 세팅, 

여기서 T00의 ‘00’은 로거 ID

* 리턴 값: Time Read 08-08-26,15:07:00

3.3.2 로거 현재 시계 읽어오기

- 데이터 로거의 현재 시계를 읽음

Code 설    명

#T00 R;   여기서 T00의 ‘00’은 로거 ID

* 리턴 값: Time Read 08-08-26,15:07:16

3.4 Reset

- 데이터 로거를 리셋 후 AutoRun이 실행

Code 설    명

#RESET00   여기서 마지막 ‘00’은 로거 ID

3.5 내장메모리 제어
데이터 로거와 별도로 내장메모리를 제어 할 수 있다. 이는 작성된 PROG.TXT나 저장 데이터 백업/삭

제 등을 할 수 있어야 하기 때문이다. AutoRun 중에 외부에서 접속하기 되면 측정이 멈추고 통신에 응
답한다. 통신 우선 메모리 카드 제어는 데이터 로거의 고장을 유발 할 수 있으므로 각별한 주의가 필요
하다. 메모리 카드 제어하기 위한 순서는 아래와 같다.

메모리 카드 접속 순서(접속 – 파일 읽기 – 파일 삭제 – 접속 해제)

Code 설    명

#m00 t c CRLF 
내장메모리 접속 상태였을 경우를 대비하여 해제 함. 리턴 값: 없음

접속 상태였다면 리턴 값은 SD_CARD Terminal Unconnected

#m00 t o CRLF 내장메모리 모듈로 접속, 리턴 값: SD_CARD Terminal  Connected

mode /t  CRLF 터미널 모드로 변경, 리턴 값: >Change directory OK: sl00 

cd SL00  CRLF 디렉토리 SL00으로 이동, 리턴 값 : >Change directory OK: sl00

fread sl00.txt /a CRLF sl00.txt의 내용 읽어 들임, 리턴 값 : 파일 내용

del 파일명 CRLF  파일을 삭제, 리턴 값: delete file ok

mode /m  CRLF MCU 모드로 변경, 리턴 값: >Mode: MCU(simple message)

#m00 t c  CRLF 내장메모리 접속 해제, 리턴 값: E00OSD_CARD Terminal Unconnected

기타 메모리 제어를 위한 여러 가지 명령어가 있다. 하지만, 사용상의 문제가 발생 할 수 있어서 여기
서는 설명하지 않는다. 자세한 문의 사항은 (주)다스社에 문의하기 한다.

3.6 Relay 명령
Code 설    명

#P1 ON          RL1에  5V가 출력

#P1 OFF         RL1에  0V가 출력

#P2 ON         RL2에 DPRO3 공급전압 출력

#P2 OFF        RL2에  0V가 출력
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4. 측정(Measurement)

4.1 Differential MV

- Dfferential MV는 차동 mV라고도 하며, 노이즈에 강하고 원거리 측정에 유리함

★ Sheild 케이블은 에 연결

예1) 순수한 센서 값만 읽을 때

예2) Offset과 Factor 적용

예3) EL Beam 센서 측정

예4) EL Beam 없이 mm 단위 출력

예5) 다항식 보정

※ 명령어는 반드시 1줄로 작성되어야 한다.

4.2 Single ended 0~5V

- 0~5V 출력 타입의 센서를 측정 할 때 사용

                      

기  호 내  용

* 센서에 공급하는 +전원으로 5V DC가 나옴

+ 센서의 출력 + 신호를 입력 받음

- Not Connected

R 센서에 공급하는 전원의 Ground와 센서의 출력 Ground가 연결
  

   

★ Sheild 케이블은 에 연결

기  호 내  용

* 센서에 공급하는 +전원으로 로거의 공급전압이 그대로 출력

+ 센서의 출력 + 신호를 입력 받음

- 센서의 출력 – 신호를 입력 받음

R 센서에 공급하는 전원의 Ground가 연결

Code 설    명
명령어 :  #R001 D MV 3S;   Ch01에서 센서의 출력 mV값을 읽음

Code 설    명
명령어 :  #R002 D MV 2S Z12.093 S0.0689; COffset = 12.093mV, Factor=0.0689

Code 설    명

명령어 :  #R003 D MV 2S Z12.093 S0.0689 B1000; 
Offset=12.093mV, Factor=0.0689, Bar length=1000mm

결과 값(Y) = 1,000*tan{(X-12.093)*0.0689} mm

Code 설    명

명령어 : #R004 D MV 2S Z12.093 S0.00689 M;
예2)와 동일하나, 단위는 mm로 나옴,

  따라서 Factor값을 mm로 계산되는 값을 적용

Code 설    명

명령어 : #R005 D MV 2S C0=-10.1 C1=0.1 
        C2=-0.01 C3=0.01 C4=-0.01 C5=0.01 ;

Y = C5*X⁵ + C4* X4 + C3*X³ + C2*X² + C1*X¹ + C0
X(mV)=출력 값이 자동으로 적용,

각 계수는 성적서를 참고하도록 하며, 단위에 유의해야 함.
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기  호 내  용

* 첫 번째 센서 출력 + 신호를 입력 받음

+ 두 번째 센서 출력 + 신호를 입력 받음

- 세 번째 센서 출력 + 신호를 입력 받음

R 세 센서의 Ground 신호가 공통으로 연결

5V
상시 전원을 넣어줌

센서가 전원을 많이 사용한 경우 별도의 전원 공급장치를 사용

★ Sheild 케이블은 에 연결

예1) 순수한 센서 값만 읽을 때

  
예2) Offset과 Factor 적용

예3) EL Beam 센서 측정

예4) EL Beam 없이 mm 단위 출력

예5) 다항식 보정

  
예6) Multi Mode로 읽을 때 ( ‘*’ 이용)

예7) Multi Mode로 읽을 때 ( ‘+’ 이용)

 
예8) Multi Mode로 읽을 때 ( ‘-’ 이용)

Code 설    명
명령어 :  #R001 D 5V 3S; Ch01에서 센서의 출력 mV값을 읽는다.

Code 설    명
명령어 :  #R002 D 5V 2S Z12.093 S0.0689; Offset = 12.093mV, Factor=0.0689

Code 설    명

명령어 :  #R003 D 5V 2S Z12.093 S0.0689 B1000;
Offset=12.093mV, Factor=0.0689, Bar length=1000mm 

결과 값(Y) = 1,000*tan{(X-12.093)*0.0689} mm

Code 설    명

명령어 : #R004 D 5V 2S Z12.093 S0.00689 M;
예2)와 동일하나, 단위는 mm로 나옴,  

따라서 Factor값을 mm로 계산되는 값을 적용

Code 설    명

명령어 : #R005 D 5V 2S C0=-10.1 C1=0.1 C2=-0.01         
 C3=0.01 C4=-0.01 C5=0.01 ;

Y = C5*X⁵ + C4* X4 + C3*X³ + C2*X² + C1*X¹ + C0
X(mV)=출력값이 자동으로 적용,

각 계수는 성적서를 참고하도록 하며, 단위에 유의해야함.

Code 설    명

명령어 :  #R001 + 5V 3S; 
Ch01에서 ‘*’단자에서 센서의 출력 mV값을 읽음, 

예2) ~ 예5)와 같이 측정 가능

Code 설    명

명령어 :  #R001 + 5V 3S; 
Ch01에서 ‘+’단자에서 센서의 출력 mV값을 읽음, 

예2) ~ 예5)와 같이 측정 가능

Code 설    명

명령어 :  #R001 - 5V 3S;
Ch01에서 ‘-’단자에서 센서의 출력 mV값을 읽음, 

예2) ~ 예5)와 같이 측정 가능
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4.3 Single ended 0~10V

- 0~10V 출력 타입의 센서를 측정 할 때 사용

                

기  호 내  용

* 센서에 공급하는 +전원으로 로거 공급전압이 그대로 출력

+ 센서의 출력 + 신호를 입력 받음

- Not Connected

R 센서에 공급하는 전원의 Ground와 센서의 출력 Ground가 연결
  

                  ★ Sheild 케이블은 에 연결

                

                  

기  호 내  용

* 첫 번째 센서 출력 + 신호를 입력 받음

+ 두 번째 센서 출력 + 신호를 입력 받음

- 세 번째 센서 출력 + 신호를 입력 받음

R 세 센서의 Ground 신호가 공통으로 연결음

5V
상시 전원을 넣어줌

센서가 전원을 많이 사용한 경우 별도의 전원 공급 장치를 사용

★ Sheild 케이블은 에 연결

예1) 순수한 센서 값만 읽을 때  

예2) Offset과 Factor 적용

예3) EL Beam 센서 측정

Code 설    명

명령어 :  #R003 D HV 2S Z12.093 S0.0689 B1000; Offset=12.093mV, Factor=0.0689, Bar length=1000mm
결과 값(Y) = 1,000*tan{(X-12.093)*0.0689} mm  

예4) EL Beam 없이 mm 단위 출력

Code 설    명

명령어 : #R004 D HV 2S Z12.093 S0.00689 M; 예2)와 동일하나, 단위는 mm로 나옴, 
따라서 Factor값을 mm로 계산되는 값을 적용

예5) 다항식 보정

Code 설    명

명령어 : #R005 D HV 2S C0=-10.1 C1=0.1 C2=-0.01 
         C3=0.01 C4=-0.01 C5=0.01 ;

Y = C5*X⁵ + C4* X4 + C3*X³ + C2*X² + C1*X¹ + C0
X(mV)=출력값이 자동으로 적용,

각 계수는 성적서를 참고하도록 하며, 단위에 유의해야 함.

예6) Multi Mode로 읽을 때 ( ‘*’ 이용)

Code 설    명

명령어 :  #R001 * HV 3S; Ch01에서 ‘*’단자에서 센서의 출력 mV값을 읽음,
예2) ~ 예5)와 같이 측정 가능

예7) Multi Mode로 읽을 때 ( ‘+’ 이용)

Code 설    명

명령어 :  #R001 + HV 3S; Ch01에서 ‘+’단자에서 센서의 출력 mV값을 읽음,
예2) ~ 예5)와 같이 측정 가능

예8) Multi Mode로 읽을 때 ( ‘-’ 이용)

Code 설    명

명령어 :  #R001 - HV 3S; Ch01에서 ‘-’단자에서 센서의 출력 mV값을 읽음,
예2) ~ 예5)와 같이 측정 가능

Code 설    명
명령어 :  #R001 D HV 3S;  Ch01에서 센서의 출력 mV값을 읽음

Code 설    명
명령어 :  #R002 D HV 2S Z12.093 S0.0689; Offset = 12.093mV, Factor=0.0689
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4.4 Single ended 4~20mA

- 4-20mA 타입의 센서를 입력 받을 때 사용

                          

기  호 내  용

* 센서에 공급하는 +전원으로 11~13VDC가 나옴

+ Not Connected

- Not Connected

R 센서의 출력신호가 연결됨

★ Sheild 케이블은 에 연결

                                                

기  호 내  용

* 첫 번째 센서 출력 + 신호를 입력 받음

+ 두 번째 센서 출력 + 신호를 입력 받음

- 세 번째 센서 출력 + 신호를 입력 받음

R Not Connected
★  4선식 : 외부 전원을 연결
    2선식 : 로거 내 +V단자에 연결 

예1) 순수한 센서 값만 읽을 때

예2) Offset과 Factor 적용

  
예3) EL Beam 센서 측정

예4) EL Beam 없이 mm 단위 출력

예5) 다항식 보정

예6) Multi Mode로 읽을 때 ( ‘*’ 이용)

예7) Multi Mode로 읽을 때 ( ‘+’ 이용)

예8) Multi Mode로 읽을 때 ( ‘-’ 이용)

Code 설    명
명령어 :  #R001 D MA 3S; Ch01에서 센서의 출력 MA 값을 읽는다.

Code 설    명
명령어 :  #R002 D MA 2S Z12.093 S0.0689; Offset = 12.093mA, Factor=0.0689

Code 설    명

명령어 :  #R003 D MA 2S Z12.093 S0.0689 B1000; Offset=12.093mA, Factor=0.0689, Bar length=1000mm
결과 값(Y) = 1,000*tan{(X-12.093)*0.0689} mm

Code 설    명

명령어 : #R004 D MA 2S Z12.093 S0.00689 M; 예2)와 동일하나, 단위는 mm로 나옴, 
따라서 Factor값을 mm로 계산되는 값을 적용해야 함.

Code 설    명

명령어 : #R005 D MA 2S C0=-10.1 C1=0.1
        C2=-0.01 C3=0.01 C4=-0.01 C5=0.01 ;

Y = C5*X⁵ + C4* X4 + C3*X³ + C2*X² + C1*X¹ + C0
X(mA)=출력값이 자동으로 적용m

각 계수는 성적서를 참고하도록 하며, 단위에 유의해야 함.

Code 설    명

명령어 :  #R001 * MA 3S; Ch01에서 ‘*’단자에서 센서의 출력 mA값을 읽음,
예2) ~ 예5)와 같이 측정 가능

Code 설    명

명령어 :  #R001 + MA 3S; Ch01에서 ‘+’단자에서 센서의 출력 mA값을 읽음,
예2) ~ 예5)와 같이 측정 가능

Code 설    명

명령어 :  #R001 - MA 3S;     Ch01에서 ‘-’단자에서 센서의 출력 mA값을 읽음,
예2) ~ 예5)와 같이 측정 가능
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4.5 Vibrating Wire

- VW 타입 신호를 입력 받을 때 사용

                            

기  호 내  용

* 센서 내부온도계(Themister 3K) 신호를 입력 받음

+ VW 센서 출력 신호를 입력 받음
- VW 센서 출력 신호를 입력 받음
R 센서 내부온도계(Themister 3K) 신호를 입력 받음

★ VW와 온도센서는 +,- 부호가 없음

★ Sheild 케이블은 에 연결

                            

기  호 내  용

* 첫 번째 센서 출력 신호를 입력 받음

+ 두 번째 센서 출력 신호를 입력 받음
- 세 번째 센서 출력 신호를 입력 받음
R 3개의 센서 출력 신호를 공통으로 연결함

 

★ 내부 온도계는 사용하지 않고, 3개의 센서를 입력 받고자 할 때 사용

★ Sheild 케이블은 에 연결
★ Default Mode는 센서와 센서 내부 온도(Thermistor 3K)를 동시에 측정
   (Autorun에서는 VW값만 기록됨)

예1) 순수한 센서 값만 읽을 때

예2) ‘A’ Mode

예3) ‘B’ Mode

예4) ‘C’ Mode

예5) ‘D’ Mode

예6) ‘E’ Mode

Code 설    명

명령어 :  #R001 D VW 3S; 
Ch01에서 센서의 출력 VW와 Thermistor 3K 값을 읽음,

‘A’ mode와 동일한 기능을 함,
출력 값은 Hz와 ℃, 온도는 저장되지 않음.

Code 설    명

명령어 :  #R002 D VW 2S A;  
450~6,000Hz Sweep

VW와 Thermistor 3K 값을 읽음,
출력값은 Hz와 ℃

Code 설    명

명령어 :  #R002 D VW 2S B; 
1200~3,500Hz Sweep

VW와 Thermistor 3K 값을 읽음,
출력값 = (HZ * HZ)[Dgit]

Code 설    명

명령어 :  #R002 D VW 2S C;  450~1,000Hz SweepVW와 Thermistor 3K 값을 읽음,
출력값 = HZ * HZ * 0.001 * 4.062[uST]

Code 설    명

명령어 :  #R002 D VW 2S D; 
450~1,000Hz Sweep

VW와 Thermistor 3K 값을 읽음,
출력값 = HZ * HZ * 0.001 * 3.304[uST]

Code 설    명

명령어 :  #R002 D VW 2S E; 
1,000~3,500Hz Sweep

VW와 Thermistor 3K 값을 읽음,
출력값 = HZ * HZ * 0.001 * 0.39102[uST]
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4.6 Full Bridge
- Full Bridge 센서 신호를 입력 받을 때 사용, 레퍼런스 전압은 5V와 2V 두 가지

                           

기  호 내  용

* [ST]센서에 공급하는 +전원으로  5.0Vdc가 나옴
[SU]센서에 공급하는 +전원으로 2.00Vdc가 나옴

+ 센서의 출력 + 신호를 입력 받음
- 센서의 출력 – 신호를 입력 받음
R 센서에 공급하는 전원의 Ground가 연결됨

★ Sheild 케이블은 에 연결

예1) ST(Excitation V = 5Vdc) 일 때

예2) SU(Excitation V = 2.00Vdc) 일 때

예3) SU(Excitation V = 2.00Vdc) 일 때, 센서 값을 uStain 값으로 변환

4.7 Thermistor 3K

- Thermistor 3K 온도 신호를 입력 받을 때 사용

                           

기  호 내  용

* 온도계(Themistor 3K) 신호를 입력 받음

+ N.C
- N.C
R 온도계(Themistor 3K) 신호를 입력 받음

 

★ Thermistor 온도센서는 +,- 부호가 없음

예1) Default Mode

Code 설    명

명령어 :  #R001 D ST 3S; 
Ch01에서 *에서 +5Vdc 출력 

Difference V 값을 측정
출력 값 mV

Code 설    명

명령어 :  #R002 D SU 3S; 
Ch01에서 *에서 +2.00Vdc 출력  

Difference V 값을 측정
출력 값 mV

Code 설    명

명령어 :  #R002 D SU 3S Z2.11 S2.01; Z는 Supply voltage. S는 gage factor.
출력 값[uST] = Reading Voltage * S / Z [uST]

Code 설    명
명령어 :  #R001 D TH 3S;  Ch01에서 Thermistor 온도 측정, 출력 값 ℃
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4.8 RTD(PT100)

- RTD(PT100) 온도 신호를 입력 받을 때 사용 (2선식 연결방법)

                      

기  호 내  용

* 온도계(PT100) 신호를 입력 받음

+ * 단자와 쇼트 시킴
- R 단자와 쇼트 시킴
R 온도계(PT100) 신호를 입력 받음

                        ★ RTD 온도센서는 +, - 부호가 없음

예1) Default Mode

- RTD(PT100) 온도 신호를 입력 받을 때 사용 (3선식 연결방법) 

                      

기  호 내  용

* 온도계(PT100) 신호를 입력 받음

+
- 온도계(PT100) 신호를 입력 받음
R 온도계(PT100) 신호를 입력 받음

                        ★ RTD 온도센서는 +, - 부호가 없음

예1) Default Mode

Code 설    명
명령어 :  #R001 D RT 3S;  Ch01에서 RTD 온도 측정, 출력 값 ℃

Code 설    명
명령어 :  #R001 D RT 3S;  Ch01에서 RTD 온도 측정, 출력 값 ℃

http://www.das-co.com


DPRO3 Data Logger  User's Manual

경기도 화성시 비봉면 비봉로 128         http://www.das-co.com         전화 : 031-356-3541         팩스 : 031-356-3572

21

5. 통신(Communication)

5.1 RS-232

DPRO3는 기본 RS 232통신을 지원한다. 데이터로거와 PC와의 연결은 Cross Serial cable을 이용하여 
연결되며, 제품에 동봉된 전용 케이블을 사용하시는 것을 권장합니다.

포트설정은 아래와 같이 합니다.

비트: 9600, 데이터비트: 8, 패리티: 없음, 정지비트: 1, 흐름제어: 없음

5.2 RS-485

DPRO3는 485통신을 지원하는데, 데이터로거의 전원입력 옆에 위치해 있으며, 485 통신을 통해 
병렬연결이 가능하다. 통신 속도는 9600이며, 최대 통신 거리는 1Km입니다.
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5.3 블루투스 연결

데이터로거는 RS232 통신을 지원하는데 블루투스를 이용한 무선통신을 지원한다. 본 매뉴얼은 블루투
스를 이용한 통신 연결 방법을 제시하는데, 사용된 장비는 세나테크놀로지 社의 Parani 모델을 이용하였
다.

만약 다른 장비를 이용하고자 할 경우, 본 매뉴얼의 방법을 참고하여 테스트 후 사용해야 한다. 블루
투스 장비 세팅에 필요한 소프트웨어 ParaniWin는 세나테크놀로지에서 다운로드한다.

5.3.1 구성도
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5.3.2 Master(PC측) 설정 방법

1. 블루투스 소프트웨어(ParaniWin)를 설치 후 실행
2. (PC측)에 사용할 블루투스 모듈을 PC의 RS232C 포트에 연결
3. ParaniWin 에서 Master(PC측)을 위해 MODE0 으로 설정

5.3.3 Slave(로거측) 설정 방법

1. 로거측에 사용할 블루투스 모듈을 PC의 RS232C 포트에 연결
2. ParaniWin 에서 Slave(로거측) 을 위해 MODE0 으로 설정
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5.3.4 하이퍼터미널 세팅

                                                      

하이퍼터미널을 실행시켜 오른쪽 화면

과 같이 연결된 포트를 설정 한다. 여기

서 포트는 가상포트가 아닌 실제 리얼케

이블이 연결된 포트를 의미한다.
  

 

하이퍼터미널의 파일/속성으로 들어가

서 아래 그림처럼 ASCII 설정에 들어가

서 맨 위 두 개를 체크한다.

5.3.5 연결명령

- 여기서 ‘ATD’는 연결 시도하라는 블루투스 명령어 이고, 뒤에 ‘000B53+ID’를 입력
- ID는 블루투스 장비의 뒷면에 표기되어 있음

5.4 CDMA 연결

데이터로거는 RS232 통신을 지원하는데 CDMA를 이용한 무선통신을 지원한다. 사용된 장비는 
그로웰 텔레콤社의 ‘E802’, ‘EK001’ 제품이나 인포뱅크㈜社의 M-Keeper 모델을 이용하였다. 
만약 다른 장비를 이용하고자 할 경우, 본 매뉴얼의 방법을 참고하여 테스트 후 사용해야 한다.

5.4.1 그로웰텔레콤社 제품

RS 232 9핀 콘넥터 중 아래 그림처럼 6번 핀과 7번 핀을 쇼트 시켜야 한다.

      

연결 케이블은 Direct 케이블을 사용한다. 무선 장비의 초기 셋팅 中 전화 번호 입력은 장비 구입 시 
판매 업체에서 처리해 줄 것을 요청하거나 전용 프로그램을 사용하여 번호를 입력해야 한다. 

통신 설정은 기본 포트 설정으로 앞에서 설명한 RS232 설정과 동일하게 한다.

연결시 명령 해제시
ATD000B5  +++  

연결되면 CONNECT 000B531656CD이 리턴 됨  ATH 

쇼트

4
6
7
8
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1) 연결명령

** 여기서 ‘ATDT’는 연결 시도하라는 명령어이고, 뒤에 ‘01031084839’는 로거 쪽 CDMA 전화번호

5.4.2 인포뱅크㈜社

사용 케이블과 연결 명령은 그로웰텔레콤社와 동일하지만, 해제 명령은 아래와 같이 다르다.

^]+++^[ 

- 반드시 문자열로 보내야 한다.

5.5 랜 통신

데이터로거는 RS232 통신을 지원하는데 장거리 측정 시 제약이 발생한다. 이때 랜 통신을 통해 원거
리에서 원격 측정이 가능하다. 본 매뉴얼은 랜-시리얼 컨버터 장비를 이용한 연결 방법을 제시하는데, 
사용된 장비는 SENA의 LS100 제품을 이용하였다. 

만약 다른 장비를 이용하고자 할 경우, 본 매뉴얼의 방법을 참고하여 테스트 후 사용해야 한다.
광 통신으로 하고자 할 경우 랜 변환 후 장치 추가만 하면 되므로 별도 설명은 생략한다.

5.5.1 구성도

LS100 전용 프로그램을 통해 가상 시리얼 포트를 생성하고, 그 포트의 속성에서  IP를 부여 한다. 그
러면, PC에 설치된 데이터로거 프로그램은 그 가상 포트를 통해 접속을 시도하며, LS100 전용 프로그램
에 설정된 IP경로를 찾아 데이터로거에 접속하는 방식이다. 이때 가상 포트는 PC의 장치관리자에 나타
나지 않음을 유의하자.

연결 전 명령 연결시 명령 해제시
 AT+CRM=129 ATDT 01031084839 ATH 

적용 되면 OK가 리턴 됨 연결되면 CONNECT이 리턴 됨
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5.5.2 준비사항

http://www.sena.co.kr/korean/support/downloads/ 
위 사이트에 접속하여 소프트웨어란에 있는 "Serial/IP COM 포트 변환"를 다운로드 한다.

(파일명 : setup_sena_serialip-v4.8.4 )

다음은 아래 그림처럼 PC와 LS100 장비를 연결시킨다. 연결시키는 방법은 PC와 LS100을 크로스 랜 
케이블로 연결하고, 시리얼 케이블도 Comport에 연결한다. 노트북의 Comport가 없을 경우 USB to 
Serial 케이블을 사용하여 연결한다. 허브를 사용하여 연결할 경우 랜 케이블은 다이렉트 케이블을 이용
한다.

아래그림에서 보이는 적색 LS100의 스위치를 Console 위치로 만든다.

LS100에 전원 어댑터를 연결하고 전원을 인가한다.
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5.5.3 가상포트 생성

 

가상 포트 생성 프로그램을 인스톨 후 실행 

하면 오른쪽 화면과 같이 나오는데, 여기서 포트 

번호를 선택한다. 여기서는 11번 포트를 

선택하였다.
  

 

좌측 화면과 같이  “Connect to Server”를 선
택하고, IP번호를 192.168.0.2로 입력한다. “Port 
Number”는 6001로 한다.

“Raw TCP Connection”을 선택한다.

나머지는 선택하지 않는다.

하이퍼터미널을 실행시켜 오른쪽 화면과 같이 

연결된 포트를 설정 한다. 여기서 포트는 가상포

트가 아닌 실제 시리얼케이블이 연결된 포트를 

의미한다.
 

 

하이퍼터미널의 파일/속성으로 들어가서 아래 
그림처럼 ASCII 설정에 들어가서 맨 위 두 개를 
체크한다.
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5.5.4 장비(LS100) 설정

연결된 상태에서 아무 글자를 입력하고 엔터키를 치면 
Login/password 입력란이 나오는데 둘 다 “admin”을 입력한다.

Login이 완료되면 이후부터는 타이핑 하는 글자가 두 개
씩 겹쳐나 나타난다. 상관없으니 무시한다.

“set serial 9600 8 n 1 n “을 입력
“set host tcps 6001” 을 입력
“set ip static 192.168.0.2 255.255.255.0 192.168.0.1” 입력
“save” 입력
“reboot” 입력

 

위와 같이 셋팅한 후 아래 그림처럼  접속된 PC의 TCP/IP 설정한다.

  

5.5.5 연결테스트

LS100에 있는 스위치를 Data(좌측방

향)로 이동하고, 하이퍼터미널을 실행시

켜 연결 포트를 실제 연결 포트로 설정

하고, 통신 속성은 기본 값으로 한다.

다시 한 번 하이퍼터미널을 실행시켜 

가상 포트로 설정하고, 통신 속성을 기

본 값으로 한다.
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연결이 잘 되었다면 좌측 그림처럼 한쪽 

하이퍼터미널 창에서 입력한 내용이 또 다

른 하이퍼 터미널 창에 나타나야 한다. 

만약 나타나지 않았다면, 처음부터 다시 

설정한다. 

타이핑한 내용이 다른 창에는 나오는데 

입력하는 창에 나타나지 않는다면 파일/속

성 에 들어가서 설정/ASCII 설정에 들어가 

위의 두 개의 선택 란을 체크한다.

5.5.6 데이터로거 연결

지금까지의 과정을 무사히 마쳤다면, LS100의 시리얼 포트와 데이터로거와 연결하여 테스트한다. 이때 
반드시 데이터로거에서 사용되는 시리얼케이블(크로스) 사용해야만 한다.

첫 장에 보인 구성도 참고하여 테스트한다.

PS. 처음부터 차근차근 한계씩 해나가길 바라며, 만약 잘되지 않는다면 전원은 제 되로 인가되었는지, 
케이블 연결은 맞는지, 설정 스위치는 맞는지, 입력한 문자는 정확한지 등 꼼꼼히 따져보면서 매뉴얼을 
여러 번 읽어보길 바랍니다.

추가 정보가 필요하다면, www.sena.co.kr에 접속하여 LS100에 대한 정보를 보시기 바랍니다.
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6. 데이터 저장(Data Save)

6.1 내장메모리

DPRO3는 내장메모리를 이용하여 데이터를 저장한다. 기본 포맷은 FAT32이며, 데이터 저장 위치는 로
거 ID가 ‘00’이라면 ‘SL00’ 폴더가 생성되고, 그 내부에 TXT 파일로 저장 된다
 

6.2 Auto Run

내장메모리에 저장되어지는 데이터의 형식은 아래 그림처럼 같이 저장이 되는데, 로거 ID가 ‘00’이라
면 ‘root\SL00\.. ‘ 에 저장이 되며, 1~60번째 채널은 ‘CR[ID]0.TXT’와 ‘SL[ID]0.TXT’파일에 저장되며 61번
째부터 120번째 까지는 ‘CR[ID]1.TXT’와 ‘SL[ID]1.TXT’파일에 저장된다. 

‘PROG.TXT’의 측정 순서에 따라 저장되며 처음 부분은 측정 날짜와 시간이 저장되면 이후는 콤마(,)로 
구분되어 데이터가 저장된다. 

‘SL[ID]0.TXT’과 ‘SL[ID]1.TXT’ 파일은 마지막 다운로드한 이후의 데이터만 저장된다. 전용 프로그램
(DPROWin 또는 DPROWin-DAQ)에서 ‘Last Data Download’를 하면 다운로드 후 ‘SL[ID]0.TXT’과 
‘SL[ID]1.TXT’ 파일을 데이터로거에서 삭제한다.
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6.3 메모리 카드 제어

메모리 카드에 저장되어 있는 데이터나 PROG.TXT 등 메모리 내부의 파일을 외부에서 직접 불러오거
나 편집/삭제할 수 있다. 하지만 이럴 경우 데이터로거의 예기치 못한 문제가 발생할 수 있으므로 부득
이 한 경우를 제외하고 사용을 금한다.

▷ 메모리 카드 內 데이터 제어 순서 

. 시리얼 통신 접속

- 5번에서 불러들인 파일 내용을 저장
- mode/t 다음에 어느 곳에든지 dir을 보내면 디렉토리 내용이 나오며, 그곳에 있는 내용은 fread 명령어로 파일 내용을 읽기 가능
- 마지막에는 꼭 6번, 7번을 해야 함
- 1분 동안 아무 통신상에 데이터가 오가지 않으면 자동으로 #m00 t c가 실행되어 접속을 해제해야 함
- 명령어는 내부메모리 명령어와 로거 명령어로 나누어지는데, #으로 시작하는 명령어는 로거 명령어
- 통신 접속시 Autorun은 대기함

Code 설    명

1. #m00 t o CRLF SD 카드 모듈로 접속, 리턴 값: SD_CARD Terminal Connected

3. mode/t  CRLF 터미널 모드로 변경, 리턴 값: >Change directory OK: sl00 

4. cd SL00 CRLF 디렉토리 SL00으로 이동, 리턴 값: >Change directory OK: sl00

5. fread sl00.txt /a   CRLF  sl00.txt의 내용 읽어 들임, 리턴 값: 파일 내용

6. del 파일명 CRLF 파일을 삭제, 리턴 값: delete file ok

7. mode/m CRLF MCU 모드로 변경, 리턴 값: >Mode: MCU(simple message)

8. #m00 t c  CRLF 
SD카드 모듈 접속 해제, 리턴 값
: E00OSD_CARD Terminal  Unconnected

9. cd crlf root로 감

10. #t00 r crlf    시계읽기

11. #t00 w 08 07 15 11 30  crlf 시계쓰기 초는 안 씀

12. init   메모리 포맷(필요시)

13. #RESET00 로거 id 00번 로거를 리셋 시킴(필요시)

14. #INFO00 로거 id 00번의 정보를 불러옴 (필요시)
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